Foto 4. Varios hospitales informaron de
dafios estructurales parciales,
incluyendo quebrazones en el
reforzado, columnas, vigas y
murallas.

Foto 5. La mayoria de los estantes y
muebles que se encontraban
sueltos y que contenian libros,
peliculas de Rayos-X o fichas
de pacientes se volcaron.

Foto 6. El personal de enfermeria de un
hospital tuvo que acarrear agua
a los pisos superiores.




Foto 7. En los lugares donde se corto el
agua corriente, ésta fue sumimistrada
por carros de agua, operados por los
gobiernos locales, grupos voluntarios
y otros hospitales.

Foto 8. La mayoria de los terminales
de computacion que se encontraban
sueltos, cayeron al piso.No obstante,
se predujeron menos fallas de las
esperadas en los sistemas.

Foto 9. Pesados equipos radiologicos,
tales como tomografia computarizada,
imagen de resonancia magnética y
monitores de Rayos-X, se movieron
30, 40 cm, incluso 1 m.,




